
D
38

99
_D

français

Le CCP* est un co�ret Ølectrique IP65 intØgrant 
l�ensemble des composants nØcessaires au 
fonctionnement du ventilateur VBP ms**. 

Il peut Œtre directement raccordØ sur le rØseau 
230 V AC.

Son boîtier de gestion intØgrØ permet de pilo-
ter les ventilateurs connectØs :
 
-  La puissance d�alimentation des ventilateurs 

est automatiquement rØglØe en fonction de la 
position des curseurs sur le boîtier.

-  Lorsqu�un ventilateur est à l�arrŒt, cela provo-
que l�arrŒt des autres ventilateurs connectØs 
au mŒme boîtier.

-  Une unique sonde de tempØrature connectØe 
au boîtier permet d�adapter la vitesse de fonc-
tionnement des ventilateurs aux conditions 
de tempØrature.

-  Un relais permet le pilotage d�un tØmoin de 
dØfaut ou de fonctionnement.

english deutsch

L�installation du systŁme complet 
doit Œtre rØalisØe par un professionnel 
selon les prescriptions et documents 
techniques Aereco, dans le respect des 
normes en vigueur (sØcuritØ Ølectrique, 
CEM).

* distribuØ en France  par ACTHYS - RØf.CSH3
**  distribuØ en France  par ACTHYS sous la 
marque «HELYS» - RØf.H315

CCP is an electric box IP65 integrating all the 
components necessary to the working of the 
VBP ms fan.

It is possible to connect it directly on the 230 V 
AC supply.

Its driving box make possible the control of the 
connected fans :

-  The power supply of the fans is automatically 
regulated according to the position of the 
cursors on the box.

-  When one of the fans is o�, the other fans 
connected to the same box also stop.

-  A single temperature sensor connected to the 
box allows the adaptation of the fan working 
speed to the conditions temperature.

-  A relay enables the driving of a breakdown or 
working indicator. 

The installation of the complete device 
must be realized by a professional 
according to Aereco recommandations 
and technical documents, respecting 
the current standards (electrical security, 
CEM).

Das CCP ist ein IP65 elektrisches Gehäuse, das 
die zum Betrieb des VBP ms notwendigen 
Komponenten integriert.

Es besteht die Möglichkeit den Schalter auf 
dem Stromnetz zu schalten

Sein integriertes Steuerungskasten erlaubt,  
die eingeschalteten Ventilatoren zu steuern :

-  Die Stromversorgungskraft der Ventilatoren 
wird automatisch nach der Schaltstellung der 
Cursoren auf dem Gehäuse geregelt.

-  Bei stehendem Ventilator stellen sich die zum 
selben Gehäuse gehörenden Ventilatoren ab.

-  Ein zum Gehäuse alleiniges verbindetes Tem-
peraturmessgerät passt die Geschwindigkeit 
der Ventilatoren an die Temperatur an.

-  Eine Relais-Steckdose ermöglicht die Steue-
rung  des Defektlicht bzw. eines Laufslichtes.

Die Installation der kompleten Anlage 
darf nur von einem Fachmann nach 
den gültigen Regelungen (elektrische 
Sicherung, CEM) und Aereco 
technischen Dokumenten ausgeführt 
werden.

français
a  Disjoncteur

b  Alimentation 230 VAC - 12 VDC

c  Boîtier de gestion

d  Relais

e  Trous de �xation

english

deutsch
a  Schutzschalter

b  230 VAC - 12 VDC

c  Steuerungskasten

d  Relais

e  Befestigungslöcher

a  Circuit breaker

b  230 VAC - 12 VDC Supply

c  Driving box

d  Relay

e  Fixation holes

Co�ret d�alimentation pour  VBP ms

Supply box for VBP ms

Elektrischer Versorgungsblock für  VBP ms

MS

3 x

SIEMENS

LOGO! Power
6EP1322-1SH01

O-OFF

N

NL1 + -

n°3n°2n°1

3 4 
2 �oors>

T°VBP

5 7 

-T

+ -p + -p + - + -p

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

+  +  -  -

N

a
b

c

d

e

CCP notice d�installation - installation instructions - montageanleitung

version n.3 (01/2009)



2

SIEMENS

LOGO! Power
6EP1322-1SH01

O-OFF

N

NL1 + -

n°3n°2n°1

3 4 
2 �oors>

T°VBP

5 7 

-T

+ -p + -p + - + -p

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

+  +  -  -

N

+

-
p

+

-
p

+

-
p

230 VAC    5A max

2

4

23
0 

VA
C

T

-+

Installation du co�ret Ølectrique

Raccorder les composants externes au co�ret Ølectrique tels qu�indiquØ sur le schØma de branchement, en utilisant les passe-câble fournis :
- les ventilateurs / - la sonde de tempØrature / - le tØmoin de dØfaut ou de fonctionnement / - l�alimentation 230 VAC

Fixer le couvercle du co�ret Ølectrique tel qu�indiquØ à l�Øtape suivante.
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Fixer le co�ret Ølectrique à un endroit accessible, partiellement 
protØgØ des intempØries (si possible)  et proche des ventilateurs, en 
perçant les trous de �xation e  prØvus à cet e�et.
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Retirer le couvercle du co�ret Ølectrique.
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